
澎湖縣政府污水下水道用戶排水設備審查要點

第一點 澎湖縣政府(以下簡稱本府)為受理民眾各項新建、增建、改建及既有建

築物污水下水道用戶申請排水設備案件，特依本府下水道管理自治條例第五

條規定訂定本要點。

第二點  污水下水道用戶排水設備應依內政部營建署「下水道用戶排水設備標

準」辦理。

第三點  建築物內用戶排水設備應由下水道法施行細則第十三條規定之專業技

師簽證。但五層以下非供公眾使用之建築物得委託建築師簽證。

第四點  申請直接納管，應於建築物取得建造執照後至開工前檢附下列文件經

管理單位核准，排水設備完工後，申請建築物使用執照前須辦理用戶排水設

備竣工查驗合格。

(一)設計審查階段:

1.設備設置申請書一式三份(附表一)。

2.建築師、專業技師自行檢查表一式三份(附表二)。

3.污水下水道用戶設備檢查表一式三份(附表三)。

4.設計圖說一式二份(以一百分之一至五百分之一比例尺繪製)，包含位

置圖(基地請用色筆框選)、圖例、樣圖(自設陰井、連接井、匯流井等，

事業用戶宜加設採樣井)、建築物各層平面圖(標示雨、污排水配置)、基

地附近污水下水道系統圖。

5.上開申請文件電子檔一份。

(二)變更設計階段：

1.檢附變更之前款各目資料。

2.原用戶排水設備核准函及圖說一份。

3.上開申請文件電子檔。

(三)竣工查驗階段：

1.竣工查驗申請書一式三份(附表四)。

2.竣工查驗自主檢查表一式三份(附表五)。

3.污水下水道用竣工查驗檢查表一式三份(附表三)。 

4.竣工查驗資料卡一式三份(附表六)。

5.應依第三目規定檢附相關照片一式三份(附表七)

6.下水道用戶排水設備承裝商或自來水管承裝商應檢附營業許可證明文

件影本，自來水管承裝商應同時檢附下水道用戶排水設備承裝技工工作

證影本各二份。

7.竣工圖二份(依現場實際竣工狀況以一百分之一至五百分之一比例尺繪

製)，包含位置圖(基地請用色筆框選)、圖例、樣圖(自設陰井、人孔、匯

流井等，事業用戶宜加設採樣井)、建築物各層平面圖(標示雨、污排水

配置)。



8.用戶排水設備之設計或變更設計核准函及圖說一份。

9.上開申請文件電子檔一份。

10.除原核准圖說外，餘均須加蓋建築師、專業技師或承包商之大章及騎

縫章。

11.竣工查驗時，管理單位原則採書面審查辦理，必要時得以現地抽查的

方式辦理。

第五點  位於污水下水道公告特定地區，預留用戶接管者，除需依第四點辦理

外，須增加切換裝置、污水處理設施、用戶預埋管線、預備接入之陰井(人孔)

位置配置圖，並於平面圖標示最近污水人孔編號及位置，若無則免標示。

第六點  污水下水道用戶排水設備於施作及更新前，應依下列規定提供污水下

水道用戶排水設備施工及維護管理空間。但情形特殊，經管理單位同意者，

不在此限：

公共污水下水道保留空間之最小寬度，分之管線為單側排水者至少為七

十五公分，最小深度為一百五十公分；雙側排水者最小寬度至少為一百五十

公分，最小深度為一百五十公分。

第七點  設置專用污水下水道，應填具申請表(附表八)並檢附下列文件，向管

理單位提出申請，經核准後始得設置：

(一)工程設施計畫書：

1.計畫概要書。

2.質量平衡計算書。

3.水理計算書。

4.處理廠功能計算書。

5.處理廠位置及配置。

(二)現況位置圖。

(三)配管立圖或昇位圖。

(四)地下室各樓層及屋頂平面圖。

(五)處理廠設備詳圖。

(六)其他經管理單位制定之表單。

前項各類圖說應經專業技師簽署。

專用污水下水道完工後，於取得建築物使用執照前，須經管理單位竣工

查驗合格，始得使用。

第八點  污水下水道已到達地區之建築應設置用戶排水設備將污水接入陰井或

人孔，排洩於污水下水道，不經由原設置之化糞池或建築物污水處理設施再

排洩於污水下水道。經確認因部分地形限制無法設計污水管線以重力流銜接

公共污水下水道或建築物地下層污水無法藉重力排入污水下水道者，應設置

污水坑及抽水設施，直接抽入陰井或人孔，抽水機出口應設置逆止閥。

第九點  糞管與雜排水管應單獨（不混接）接入陰井（配管箱），且接入陰井

（配管箱）時，糞管在下方、雜排水管在上方。


